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Abstrak 
Pada mesin pendingin tenaga panas, efisiensi kerja mesin sangat dipengaruhi 
oleh kemampuan adsorber dalam menyerap refrigeran dalam jumlah yang banyak dan 
melepaskannya dalam waktu yang singkat. Kecepatan tersebut akan meningkat jika 
memiliki kecepatan transfer panas dan massa yang tinggi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi besar pori-pori adsorber 
padat terhadap laju transfer massa dan panas pada karbon aktif. Metode penelitian ini 
menggunakan kajian pustaka dari berbagai sumber atau referensi yang relevan.  
Hasil penelitian pustaka yang diperoleh adalah bahwa semakin besar volume pori 
menyebabkan transfer massanya dan panas tinggi namun terlalu banyak pori 
menjadikan volume adsorber menjadi kecil sehingga transfer massa mencapai titik 
maksimal dan menurun. 
 
Kata Kunci : karbon aktif, pair adsorber, mesin pendingin 
 
 
PENDAHULUAN 
Sistem pendingin adsorpsi merupakan salah satu dari sistem pendingin yang 
ramah lingkungan, dimana dalam operasinya sistem ini dapat dibangkitkan 
menggunakan sumber energi terbarukan seperti biomassa ataupun sinar surya. 
Perkembangan dari teknologi mesin pendingin tenaga surya mengarah pada teknologi 
berbasis sistem siklus tertutup dan terbuka yang dipengaruhi oleh panas matahari 
(Hartmann dkk, 2010). 
Menurut Zhai dan Wang (2009) teknologi pendingin tenaga surya didominasi 
oleh proses absorbsi (Henning, 2007) dan adsorbsi (Li dkk, 2004a). Untuk menjamin 
kontinuitas operasional pendinginan, pada sistem yang berbasis adsorbsi membutuhkan 
minimal dua adsorber. Sistem pendingin adsorpsi menggunakan pasangan adsorber dan 
refrigeran pada  sistem kerjanya. Contoh dari adsorber yaitu silika gel dan karbon aktif, 
sedangkan contoh dari refrigeran yaitu air dan metanol.  
Bentuk adsorber yang sering digunakan adalah flat plate (Li dan Sumathy, 2004) 
dan parabolic evacuated tube, tetapi diantara kedua adsorber tersebut yang paling sering 
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digunakan adalah adsorber yang berbentuk flat plate karena lebih ekonomis, mudah 
perawatannya dan cukup efisien (Saha dkk., 2001). 
Pasangan Karbon aktif dan metanol sudah banyak digunakan dalam penelitian-
penelitian terdahulu. Karena suhu akhir yang diperoleh mampu mencapai suhu di bawah 
0 oC, meskipun ratio penyerapan efektif terhadap Metanol hanya 0.26 kg/kg karbon 
aktif (Hussein, 2008). Selain itu pasangan adsorber tersebut memiliki coeffisien of 
performance (COP) yang tinggi dan lebih murah dibandingkan pasangan adsorber lain 
(Critoph, 1988; Pons dan Guillemiont, 1986). 
Keberadaan adsorber dalam sistem mesin pendingin tenaga surya sangat 
menentukan efisiensi mesin. Oleh karena adsorber ini berfungsi sebagai interface antara 
mesin dengan sinar matahari. Adsorber yang baik harus mampu menyerap cairan 
refrigeran sebanyak-banyaknya dan melepaskannya kembali secepatnya dengan bantuan 
panas matahari. Untuk itu adsorber harus mampu menyebarkan aliran panas yang 
diterima secara baik dan cepat ke seluruh bagian adsorber.  
Kecepatan transfer panas ini berbeda-beda hasilnya antara adsorber berbentuk 
butiran (granules) dan padatan (solid). Menurut Wang, dkk. (2006), transfer panas pada 
padatan lebih baik daripada yang butiran. Meski demikian tranfer massa nya rendah. 
Hal ini dikarenakan kerapatan karbon aktif bentuk padat lebih tinggi daripada bentuk 
butiran. Selain itu ukuran pori-pori (porousity) dari adsorber juga mempengaruhi laju 
transfer panas dan massa cairan (Kaczmarski dan Bellot, 2003). Jika ukuran pori dari 
adsorber sesuai dengan ukuran atom dari cairan maka tingkat penyerapannya semakin 
baik. Sebaliknya jika ukuran pori adsorber terlalu kecil daripada ukuran molekul cairan, 
maka kemampuan penyerapannya sangat rendah. 
Penggunaan Solid Adsorber Pairs yang tepat akan mampu meningkatkan 
performa dari mesin pendingin (Solar Cooling) sehingga efisiensinya meningkat (COP-
Coefficient of Performance). Beberapa penelitian terkait efektifitas Solid Adsorber Pairs 
telah dilakukan, namun belum ada yang meneliti mengenai pengaruh ukuran diameter 
pori-pori buatan pada lapisan adsorber serta pengaruh jarak antar pori-pori terhadap laju 
transfer panas dan massa cairan refrigeran. 
Sehingga dalam makalah ini akan ditelaah secara kepustakaan prinsip kerja 
secara umum dari Solar Cooling dan keterkaitan antara porositas buatan dengan 
kemampuan transfer panas dan massa dari sebuah adsorber. 
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Prinsip Kerja Solar Cooling 
Solar Cooling merupakan sistem pendingin dengan memanfaatkan panas 
matahari. Mesin tersebut terdiri atas tiga komponen utama (Li dkk,., 2004a), yaitu 
Generator yang berisi Solid absorbent pair, Kondensor, dan Evaporator penghasil suhu 
dingin. 
Skema Solar Cooling  terlihat pada Gambar 1. 
  
Gambar 1. Skema inti dari Solar cooling. 1. Generator; 2. Evaporator; 3. 
Kondensor; 4. Oli pemanas; 5. karbon aktif; 6. pipa vakum; 7 & 8. 
inlet & outlet air kondensor; 9. Metanol; 10. air yang didinginkan. 
 
Alat utama terdiri dari dua ruangan yang saling terhubung dengan salah satu 
ruang berisi adsorbser (bagian generator) dan ruang yang lain sebagai evaporator. Di 
dalam generator terdapat padatan yang berfungsi sebagai penyerap cairan bisa berupa 
pasangan Silika gel-Air (Maggio dkk,., 2009) atau Karbon Aktif-Metanol (Li dan 
Sumathy, 1999; Li dkk,, 2004b; Dai dkk,. 2002). 
Saat siang hari, pada generator terjadi penguapan (desorpsi), uap tersebut 
menuju kondensor (mengembun) lalu terkumpul di evaporator. Produksi es terjadi saat 
malam hari (Li dan Sumathy, 1999; Dieng dan Wang, 2001). Karena tekanan dan suhu 
di generator lebih rendah dari evaporator,  metanol di evaporator mengambil kalor dari 
lingkungannya untuk menguap menuju adsorber pada Generator (adsorpsi). Karena 
penyerapan kalor lingkungan oleh Metanol di evaporator, terjadilah es dari air yang 
berada di lingkungan evaporator. 
Menurut Li dan Sumathy (1999), mesin pendingin dengan satu kolektor pelat 
(0.92 m2), dengan Solid Adsorber Pairs karbon aktif-metanol mampu memproduksi  
4.3-5.4 kg/m2 es per hari dengan COP 0.10-0.12. Hal tersebut senada dengan Li dkk, 
(2004a), desain SIM tanpa katup menghasilkan es 4.5-7 kg/m2 perhari dengan COP 
0.12-0.14 dan satu kolektor pelat 0.94 m2. 
Solid Absorbent Pair  
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Proses adsorpsi secara garis besar terbagi menjadi dua jenis yakni adsorpsi 
secara fisis (Critoph dan Metcalf; 2004) dan kimia (Kato, dkk., 2001). Ikatan van der 
Walls antara molekul adsorber dengan adsorbat menyebabkan penyerapan secara fisis 
(Ponec, dkk., 1974). Banyaknya pori yang dimiliki oleh adsorber  membuatnya mampu 
menyerap adsorbat dalam jumlah yang banyak. Penyerapan secara fisis ini akan 
maksimal jika ukuran pori penyerap sama dengan ukuran molekul cairan yang diserap. 
Oleh karena itu dilakukan rekayasa pembuatan ukuran pori yang bervariasi sesuai 
kebutuhan agar diperoleh penyerapan yang maksimal pula. Pembuatan pori-pori 
tersebut memiliki perlakuan yang berbeda tergantung dari jenis penyerapnya (Zhang, 
1989), bisa dengan direaksikan dalam aliran gas atau agen tertentu. 
Pembuatan campuran adsorber dilakukan untuk mendapatkan peningkatan pada 
transfer massa dan panas daripada ketika dalam bentuk aslinya. Jenis adsorber ini 
biasanya diperoleh dari kombinasi antara adsorber yang dibentuk secara kimiawi dan 
media pori yang menjadi adsorber secara fisis ataupun tidak. Beberapa contoh dari 
komposit adsorber tersebut adalah karbon aktif, grafit maupun serat karbon (Wang, 
dkk., 2004; 2006; Aidoun dan Ternan, 2002). 
Adsorber yang sering digunakan adalah Karbon aktif (Li dan Sumathy, 1999; Li 
dkk,, 2004b; Dai dkk,. 2002), Serat karbon aktif, zeolit (Wang, dkk., 2009), dan Silika 
Gel-Air (Yang dalam Li, G dkk., 2012). 
Hubungan Porositas terhadap Kemampuan Transfer Panas dan Massa Adsorber 
1. Adsorber 
Adsorber atau kebanyakan zat pengadsorpsi adalah bahan-bahan yang 
sangat berpori, dan adsorpsi berlangsung terutama pada dinding-dinding pori atau 
pada daerah tertentu di dalam partikel itu. Karena pori-pori adsorber biasanya sangat 
kecil maka luas permukaan dalamnya menjadi beberapa kali lebih besar dari 
permukaan luar. Adsorber yang telah jenuh dapat diregenerasi agar dapat digunakan 
kembali untuk proses adsorpsi. Suatu adsorber dipandang sebagai suatu adsorber 
yang baik untuk adsorpsi dilihat dari sisi waktu. Lama operasi terbagi menjadi dua, 
yaitu waktu penyerapan hingga komposisi diinginkan dan waktu regenerasi/ 
pengeringan adsorber. Makin cepat dua variabel tersebut, berarti makin baik unjuk 
kerja adsorber tersebut. 
2. Karakteristik Karbon Aktif sebagai Adsorber 
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Karbon aktif biasa dibuat dari material semacam kayu, batubara, tulang, dan 
kulit kelapa (Wang dkk, 2009). Gambar 2 memperlihatkan struktur dari karbon aktif 
yang diproduksi dari tulang memiliki cincin enam elemen atom karbon (Zhang, 
1989). Kinerja adsorpsi dipengaruhi oleh gugus fungsional yang terhubung ke cincin 
atom karbon. Sebagai contoh, gugus Arena (gugus aromatis) meningkatkan adsorpsi, 
sedangkan gugus sulfonat menurunkan daya adsorpsi. Asam gugus fungsional 
meningkatkan selektivitas adsorpsi. Gugus fungsi pada permukaan karbon aktif 
berbeda jika bahan asli karbon dan metode aktivasinya berbeda. Area spesifik karbon 
aktif adalah antara 500 dan 1500 m2/g. 
 
Gambar 2. Struktur atom karbon aktif (Zhang, 1989) 
Beberapa hal yang membedakan antara karbon aktif dengan adsorber lain 
adalah pada bentuk permukaannya. Permukaan karbon aktif, secara keseluruhan, 
diliputi dengan matrik oksida dan beberapa material anorganik, oleh karena itu 
karbon aktif bersifat non polar atau hanya memiliki sebuah polaritas yang lemah 
(Wang dkk, 2009). Penyerapan panas dari pasangan karbon aktif lebih rendah 
dibandingkan pasangan padatan yang lain. 
3. Pengaruh Volume Pori Buatan Adsorber Layer terhadap Transfer Massa dan 
Panas 
Dari Tabel 1 terdapat parameter tentang density atau massa jenis, dan 
Average thermal conductivity (konduktivitas panas rerata) untuk mengetahui 
hubungan jarak antar pori adsorber terhadap transfer panas dan massa. Dari data 
tersebut diketahui bahwa massa jenis karbon aktif yang dipadatkan lebih besar 
daripada massa jenis karbon aktif dalam bentuk serbuk/butiran. 
Tabel 1.  Parameter Karbon Aktif  
Physical properties Granular activated carbon 
Consolidated active 
carbon 
Density 460 kg m-3 600 kg m-3 
Average thermal 
conductivity 0.11 Wm
-1K-1 0.30 Wm-1K-1 
Specific heat capacity 0.93kJ kg-1K-1 0.93kJ kg-1K-1 
(Sumber : Hussein, 2008) 
Mengingat persamaan massa jenis adalah 
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 (1) 
dimana adalah massa jenis (kgm-3), m adalah massa (kg), dan V adalah volume 
(m3) 
Berdasarkan persamaan (1), massa jenis berbanding lurus dengan massa 
( ≈m), jadi massa dari karbon aktif yang dipadatkan lebih besar dari massa karbon 
aktif dalam bentuk serbuk/butiran. Dengan mengasumsikan volume ruang keduanya 
adalah sama. 
Pemadatan tersebut mengakibatkan jarak antar materi semakin rapat sehingga 
mengakibatkan panas dari satu titik dapat menginduksi titik-titik lain disekitarnya secara 
cepat daripada dalam bentuk granul. Hal tersebut mengakibatkan nilai konduktivitas 
reratanya lebih tinggi dibandingkan dengan granul. 
Menurut Sudibandriyo (2011) luas permukaan karbon aktif sebagai adsorber 
merupakan salah satu parameter yang penting. Karbon aktif dapat dikatakan sebagai 
adsorber yang baik jika memiliki luas permukaan yang besar. Hal ini karena luas 
permukaan adsorber merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi proses 
adsorpsi. Luas permukaan karbon aktif di pengaruhi oleh struktur pori yang 
menyusunnya. Dalam penelitiannya, Subandriyo mengemukakan bahwa semakin 
banyaknya pori-pori yang terbentuk, maka luas permukaan yang dihasilkan juga 
semakin tinggi. 
Pengaruh Volume Pori terhadap Transfer Massa 
Transfer massa yang dimaksud dalam sistem ini merupakan perpindahan zat 
cair (refrigeran) dari adsorber menuju kondensor yang diwakili oleh satuan debit 
penguapan. Fungsi adsorber adalah untuk menyerap refrigeran (adsorbate) yang akan 
diuapkan panas matahari menuju kondensor. Transfer massa ini berhubungan dengan 
kecepatan adsorpsi karena pada dasarnya pelepasan uap refrigeran ini adalah suatu 
proses desorpsi. 
 
Gambar 3. Perbandingan Volume Pori Adsorber dan Titik Aktif Adsorpsinya. 
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Dari Gambar 3 dapat dilihat semakin besar sebuah pori akan menambah luas 
permukaan adsorber tersebut, akibatnya titik-titik aktif untuk proses adsorpsi juga 
semakin banyak akibatnya proses adsorpsi akan semakin cepat dibandingkan  adsorber 
yang memiliki pori kecil. Lebih lanjut lagi dapat dilihat pada Gambar 4. 
 
Gambar 4. Proses Terjadinya Adsorpsi Pada Adsorber Berpori 
(Sumber: Widy, 2012) 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses adorpsi maupun 
desorpsi akan semakin maksimal jika menggunakan adsorber yang memiliki pori 
dengan volume yang besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suyati dalam Widyastuti, 
A. Dkk. (2013) bahwa untuk menghasilkan adsorber mikropori yang terbaik, volume 
total pori dan luas permukaan harus semakin besar namun rerata jari pori semakin kecil. 
Namun, apabila pemberian pori dilakukan terlalu banyak maka akan membuat rerata jari 
pori akan semakin besar. Hal ini mengakibatkan volume materi adsorber tersebut akan 
semakin kecil, sehingga massa jenisnya akan mengecil dan volume cairan yang diserap 
juga mengecil (Gambar 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Grafik titik jenuh karena volume pori yang terus bertambah 
 
Pada Gambar 5 diperlihatkan bahwa saat adsorber padat belum berpori, telah 
memiliki transfer massa meskipun lebih rendah daripada tipe granul. Dengan 
penambahan pori buatan maka refrigeran yang menguap namun terjebak dalam adsorber 
dapat keluar melalui pori-pori tersebut sehingga meningkatkan transfer massanya. 
Peningkatan transfer massa ini terus terjadi hingga titik maksimal yakni volume 
Vol Pori (m3) 
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refrigeran yang diserap masih cukup banyak dan jumlah pori-porinya optimal. 
Selanjutnya, pada setiap penambahan pori-pori buatan mengakibatkan massa adsorber 
terus menurun, volume refrigeran yang terserap menurun sehingga debit penguapan 
juga mengalami penurunan. Penurunan transfer massa ini terus terjadi hingga volume 
pori-pori total sama dengan volume adsorber yang artinya tidak terdapat lagi adsorber 
sehingga tidak ada air yang diserap dan tidak ada penguapan. 
Oleh karena itu, dalam pemberian pori pada adsorber harus ada batas 
maksimalnya. Apabila melampaui batas ini maka proses desorpsi/transfer massa tidak 
lagi berjalan dengan baik. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa volume pori 
adsorber akan memiliki titik jenuh. Gambar 6 adalah ilustrasi adsorber yang telah 
mencapai titik jenuhnya yang terus dilakukan pemberian pori lebih banyak lagi. 
 
Gambar 6. Pemberian Pori Tambahan pada Adsorber yang Telah 
Melewati Titik Jenuhnya 
Apabila pemberian pori dilakukan melewati batas maksimal titik jenuhnya maka 
titik aktif adsorpsi akan semakin berkurang. Hal ini karena pori-pori mengurangi massa 
adsorber tersebut. 
Pengaruh Volume Pori terhadap Transfer Panas 
Transfer panas adalah perpindahan energi karena adanya perbedaan temperatur. 
Ada tiga bentuk mekanisme perpindahan panas yang diketahui, yaitu konduksi, 
konveksi, dan radiasi. Transfer panas dalam sistem ini merupakan perpindahan panas 
dari panas matahari ke adsorber untuk menguapkan refrigeran. 
Kecepatan transfer panas ini berbeda-beda hasilnya antara adsorber berbentuk 
butiran (granules) dan padatan (solid). Menurut Wang, dkk. (2006), transfer panas pada  
padatan  lebih  baik  daripada  yang  butiran. . Pada karbon aktif yang dipadatkan, jarak 
antar molekulnya rapat, hal ini memungkinkan transfer panas ke adsorber lebih cepat.  
Sebaliknya, untuk adsorber karbon aktif dalam bentuk butiran mempunyai 
transfer panas yang lebih rendah karena jarak antar molekul penyusunnya renggang 
mengakibatkan panas dari matahari akan lama mengkonduksi molekul tetangganya. 
Akibatnya panas yang diterima adsorber akan lebih lama untuk menguapkan refrigeran. 
Dengan demikian transfer panas adsorber dalam bentuk padatan lebih baik daripada 
bentuk butiran. 
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Analisis yang telah dikemukakan dapat diperjelas dengan persamaan (2) 
sebagai berikut: 
 
Dimana,  
 = Laju kalor (J/s) 
k = Konduktivitas termal (Wm-1K-1) 
A = Luas Penampang (m2) 
∆T = Selisih kenaikan suhu (K) 
l = Panjang penghantar (m) 
Berdasarkan persamaan (2) dapat disimpulkan bahwa semakin besar 
konduktivitas termal suatu bahan, maka laju panas juga akan semakin besar. Pada Tabel 
1 diketahui bahwa konduktivitas termal karbon aktif yang dipadatkan lebih besar 
daripada karbon aktif yang berbentuk butiran, dengan demikian laju panas karbon aktif 
yang dipadatkan akan lebih besar daripada karbon aktif bentuk butiran, maka transfer 
panas adsorber karbon aktif yang dipadatkan lebih baik daripada adsorber bentuk 
butiran. 
Menurut Hidayat (2011) menyatakan bahwa nilai konduktifitas termal akan 
berubah bila berat jenisnya berubah. Semakin tinggi berat jenis maka semakin baik 
pengalir konduktifitas tersebut.  
 (3) 
Dimana, 
 : berat jenis (kg/m3)  m : massa (kg) 
g : gravitasi (m/s2)   v : volume (m3) 
Sesuai dengan persamaan (3), apabila adsorber berpori dengan volume total 
yang luas maka massa adsorber itu sendiri menjadi lebih sedikit sehingga  berat 
jenisnya akan semakin kecil, sehingga konduktivitas termalnya semakin kecil juga. 
Dengan kata lain, tranfer panas akan lebih maksimal terjadi pada adsorber yang 
memiliki sedikit pori atau volume total pori yang kecil. 
Dapat disimpulkan bahwa pemberian pori pada adsorber ini sangat 
mempengaruhi proses desorpsi pada sistem solar cooling. Maka dari itu untuk 
mendapatkan performa adsorber yang maksimal hendaknya memperhatikan kualitas 
adsorber tersebut. Namun pada kepadatan yang sama, pembuatan pori tidak akan 
mempengaruhi transfer panas bahkan justru meningkatkan. Hal ini karena panas dapat 
(2) 
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masuk ke pori dan menginduksi materi tetangganya sehingga penyebaran panas dalam 
bahan menjadi lebih cepat.  
 
KESIMPULAN 
Prinsip dasar dari teknologi solar cooling adalah peristiwa evaporasi pada kulit 
yang berkeringat karena kepanasan. Keringat menyerap panas tubuh kemudian menguap 
sehingga suhu tubuh menurun. 
Semakin besar volume pori-pori buatan pada adsorber, maka semakin besar 
transfer panas dan massanya. Namun pada suatu ketika, transfer massa menjadi jenuh 
dan menurun karena volume adsorber makin berkurang. 
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Pertanyaan dan Jawaban : 
Nama Pemakalah : Shinta Melani P 
Nama Penanya 1 : Agus Purwanto 
Pertanyaan  :  
a. Solid adsorbent pair, maksudnya apa?  
b. Apa maksud dari solar cooling? 
Jawaban :  
Pasangan adsorber-adsorbat(refigeran) yaitu karbon aktif dan methanol 
Solar cooling system yaitu sistem pendingin tenaga surya  pendingin 
menggunakan panas matahari sebagai sumber energinya 
Nama penanya 2 : Lita Rahmasari 
Pertanyaan :  
Bahan terbaik yang digunakan apa? 
Adakah parameter kimia atau fisis untuk memilih bahan? 
Apakah sudah mencoba dengan praktik? 
Jawaban :  
Pasangan adsorben-refigeran yang digunakan adalah karbon aktif –methanol 
Pasangan adsorber refigeran yang paling mudah dicari dan efisien 
Belum karena han ya terbatas pada studi opustaka 
Nama Penanya 3 : Wiji Lestari 
Pertanyaan  :  
dari rumus yang ditampilkan, perkiraan outrput yang dihasilkan berapa? 
Jawaban :  
makalah ini tidak membahas tentang output keluaran hasil sistem pendinginnya. 
Terbatas pada pengaruh pemberian pori. 
